Kaskada sedymentacyjna ujecia wody lesniczéwki oo Suhora

Przedmiar robot

Adres: 34-735 Niedzwiedz Poreba Wielka 272 Wartos$¢ jednostkowa Warto$¢ szacunkowa
- - ; Jedn. | Wartos¢ | Wartosc | ilosé wg | Wartosé Wartos¢
ke Opls robat Giiprakiery stk tobot Mb/szt | netto brutto | obmiaru netto brutto
Wykonanie wykopu miedzy ujeciem a zbiornikiem wody
; pitnej pod kaskadg sedymentacyjng: urobek >5m3 utozony
d FaBalpdemne na odkiad. Preferowany sprzet: koparka gasienicowa, 1 5;00
chrotowa, lekka.
Dostawa elementow kaskady sedymentacyjnej: 3szt. kregow
5 Dostawa elementow |zelbetowych z dnem @800mm x 1000mm, zamknietych 1 2.00
zelbetowych plytami zelbetowymi @1000mm- 3szt. z wlazem rewizyjnym- %
material inwestora.
Posadowienie w gruncie 3kpl studni sedymentacyjnych
3 Montaz elelmentéw [sktadajacych sie z: 3szt. kregow zelbetowych z dnem 1 3.00
zelbetowych @800mm x 1000mm, zamknigtych plyta zelbetowg ’
@1000mm z wlkazem rewizyjnym.
Renowacja ujecia wody pitnej- odtworzenie koryta
T zelbetowego- do 1,5mb i obudowy ujecia: 1szt. kr:
4 FengWagagca zelbetowy @800mm x 1000mm DOSEJidDWiOﬂy na p?fcie i 1:00
zelbetowej @1000mm -material inwestora.
Wykonanie zasilania zbiornikéw sedymentacyjnch
5 Roboty instalacyjne |przewodem PE @50mm z zasuwg wewnetrzng (zeliwna, 1 1.00
zasilanie sercowg) i filtrem mechanicznym- siatkowym- 2kpl. Otwory w ”
elementach zelbetowych wyciete otwornica,.
Roboty instalacyjne Wykonanie 5szt. spustow dennych zbiornikow
6 spusty sedymentacyjnych przewedem PE @50mm z zasuwg 1 5,00
zewnetrzng, zeliwna, sercowa
: ; wykonanie przeptawki migdzy zbiornikami sedymentacyjnymi
7 f;gsg msitalégér‘l’e a zbiornikiem gtéwnym przewodem PE @50mm, wykonanie 1 4,00
P y przelewu- przewatu w zbiornikach sedymentacyjnych- 4kpl.
8 Roboty ziemne Obsypanie urobkiem u_%o'z_onym na odk%ad wykonanej 1 5,00
kaskady sedymentacyjnej, plantowanie terenu
Dostawa i wykonanie zioza filtracyjnego w ujeciu i pierwszej
9 Ztoze filtracyjne studni sedymentacyjnej: 1m3 tluczen - piaskowiec magurski 1 1,00
@=32mm, ptukany, siany
Czyszczenie- odmulanie gtéwnego zbiornika wody pitnej,
10 | Uruchomienie ukiadu |czyszczenie- ptukanie instalacji wodociggowej- dobiegowej 1 1,00
do budynku
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